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Biomasse-Kraft-Warme-Kopplung auf Basis
eines 730 kW_ Dampf-Schraubenmotors
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Anlagenschema der Biomasse-KWK-Anlage Hartberg (Osterreich)

Technologiebeschreibung

e Das Prinzip der Stromerzeugung mittels .

Schraubenmotor entspricht dem des kon-
ventionellen Rankine-Wasser-Dampf-Prozesses
mit dem Unterschied, dass der Dampf statt in
einer Turbine in einem Schraubenmotor ent-
spannt wird (Verdrangermaschine)

e Schraubenmotoren bestehen aus zwei im Ein-
griff stehenden schraubenférmig verwundenen
Rotoren. Diese bilden zusammen mit dem Ge-
hduse einen V-formigen Arbeitsraum, dessen
Volumen sich wahrend der Rotation konti-

nuierlich vergroRert °

o Schraubenmotoren stellen die Umkehrung zum

Schraubenkompressor dar und beruhen damit .

aufbewadhrter Technologie

e Der Einsatzbereich von Schraubenmotoren fiir
Biomasse-KWK-Anlagen liegt zwischen 200 und
2.500 kWel.

e Die Einbindung von Schraubenmotoren in be-
stehende Biomasse-Heizwerke ist relativ einfach

e Schraubenmotoren eignen sich insbesondere
fur dezentrale Anwendungen, bei denen Dampf
als Heizmedium erforderlich ist

Vorteile der Technologie

Gute Teillastwirkungsgrade iiber einen weiten
Lastbereich

Lastschwankungen zwischen 30 and 100 % der

elektrischen Nennleistung werden problemlos
bewiltigt (wichtig fiir warmegefiihrten Betrieb)

Schraubenmotoren sind sehr robust und un-

empfindlich gegeniiber Schwankungen in der

Dampfqualitdt. Sie konnen iiberhitzten Dampf,
Satt- und Nassdampf abarbeiten (keine Tropfen-
schlaggefahr)

Dampfkreislauf und Olkreislauf sind durch ein
Sperrluftsystem garantiert getrennt

Durch den vollautomatischen Betrieb und die
einfache Bedienung werden Personalkosten
gespart

l Frischdampfeintritt

Abdampfaustritt

Schnittzeichnung des Schraubenmotors

Biomassefeuerung &
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Energieflusshild der Biomasse-KWK-Anlage Hartberg (Osterreich)

Demonstrationsanlage Hartberg

Die technische Reife des Schraubenmotor-
Prozesses wurde im Zuge des 5. EU-Rahmen-
programmes (NNE5/2000/467) in Hartberg
demonstriert

In das bestehende Fernheizwerk Hartberg
wurde ein Dampf-Schraubenmotor mit einer
Nennleistung von 730 kWel eingebunden

Der Schraubenmotor wurde seit der Inbetriebnah-
me im November 2003 wahrend der gesamten
Heizperiode durchgangig betrieben

Die vorgegebenen Leistungen und Wirkungs-
grade wurden erreicht
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Dampf-Schraubenmotor der KWK-Anlage Hartberg

Technische Daten des Schraubenmotor-Prozesses
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£ £ Dampfleistung Input 5.640 KW
g o w3 Nenndampfdurchsatz 8,1 th
gzm ISP ORI RO N S | w‘zi Dampfparameter Eintritt 255°C /25 bar,
o T T B Elektrische Nennleistung (brutto) 730 kW
§ | aer g Ty P ———— ‘°§ Elektrische Nennleistung (netto) 710 kW
I - Nutzwérmeleistung Kondensator 4.800 kW
‘_::::ffwsw — = pa = = ] Dampfparameter Austritt 100°C/1 bar,

Elektrischer Wirkungsgrad (netto) 12,6 %

Entspannungsvorgang im Schraubenmotor

Betriebsdaten der Schraubenmotoranlage Hartberg
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